Véixjo

Dricksvattenkvalitet i Rottne - Hos anvdandaren kommun

Parameter Enhet Livsmedelsverkets grénsvérde Provgrupp

Mikroorganismer

Clostridium perfringens, inbegripet sporer <1 CFU/100ml Pavisad AochB
Escherichia coli (E.coli) <1 MPN /100ml Pavisad AochB
Intestinala enterokocker <1 CFU/100ml Pavisad AochB
Koliforma bakterier <1 MPN /100ml Pavisad AochB
Mikrosvamp <1 CFU/100ml 100 B
Odlingsbara mikro-organismer vid 22 °C <1 CFU/100ml Ingen onormal fordndring AochB
Kemiska/fysikaliska egenskaper och radioaktiva &mnen
Alkalinitet 64 mg/1 AochB
Aluminium <0,03 mg/1 0,2 AochB
Antimon 0,12 ug/l1 10 B
Arsenik 0,2 ug/1 5 B
Bly 0,9 ug/l1 5 (10 t.o.m. 2025) B
Bor <0,3 mg/1 1,5 B
Bromat <3 ug/l1 10 B
Cyanid <0,01 mg/1 0,05 B
Fluorid 0,08 mg/1 15 AochB
Farg 5 mg/1 Pt 30 AochB
Hardhet 3,7 °dH AochB
Jarn <0,05 mg/1 0,2 AochB
Kadmium <0,01 ug/l1 0,50 (5 t.o.m. 2025) B
Kalcium 24 mg/1 100 AochB
Kalium 1 mg/1 AochB
Klorid 22 mg/1 250 AochB
Konduktivitet 20,3 mS/m 250 AochB
Koppar 0,02 mg/1 2 AochB
Krom <0,05 ug/l1 25 AochB
Kvicksilver <0,1 ug/1 1 B
Lukt ingen Tydlig AochB
Magnesium 1,8 mg/1 30 AochB
Mangan <0,02 mg/1 0,05 AochB
Natrium 14 mg/1 200 AochB
Nickel 54 ug/l1 20 AochB
Nitrat 0,30 mg/1 50 AochB
Nitrit <0,04 mg/1 0,5 AochB
PH (vétejonkoncen-tration) 8,1 >650ch<9,5 AochB
Selen <1 ug/l1 20 AochB
Sulfat 7,1 mg/1 250 AochB
Turbiditet 0,21 FNU 1,5 (onorm. Andr. Unders.) AochB
Organiska miljéanalyser
1,2-dikloretan <0,5 ug/1 3 B
2,4,5-Triklorfenoxisyra <0,01 ug/1 0,1 B
2,4-Diklorfenoxisyra <0,01 ug/l1 0,1 B
2,4-Diklorprop <0,01 ug/1 0,1 B
Aldrin <0,015 ug/1 0,1 B
AMPA <0,01 ug/1 0,1 B
Atrazin <0,01 ug/l1 0,1 B
BAM <0,01 ug/1 0,1 B
Bens(a)pyren <0,005 ug/1 0,01 B
Bensen <0,1 ug/1 1 B
Bentazon <0,01 ug/l1 0,1 B
Bitertanol <0,01 ug/1 0,1 B
Cyanazin <0,01 ug/l1 0,1 B
Desetylatrazin <0,01 ug/1 0,1 B
Desisopropylatrazin <0,01 ug/l1 0,1 B
Dieldrin <0,015 ug/1 0,03 B
Dimetoat <0,01 ug/l1 0,1 B

Diuron <0,01 ug/l1 0,1
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Etofumesat <0,01 ug/l1 0,1 B

Fenoxaprop <0,01 ug/l1 0,1 B

Glyfosat <0,01 ug/1 0,1 B

Heptaklor <0,015 ug/l1 0,03 B

Heptaklorepoxid <0,015 ug/1 0,03 B

Hexazinon <0,01 ug/l1 0,1 B

Isoproturon <0,01 ug/1 0,1 B

Kloridazon <0,01 ug/l1 0,1 B

Klorsulfuron <0,01 ug/1 0,1 B

Kvinmerak <0,01 ug/l1 0,1 B

MCPA <0,01 ug/1 0,1 B

Mekoprop <0,01 ug/l1 0,1 B

Metamitron <0,01 ug/1 0,1 B

Metazaklor <0,01 ug/l1 0,1 B

Metribuzin <0,01 ug/1 0,1 B

Metsulfuronmetyl <0,01 ug/l1 0,1 B

Propyzamid <0,01 ug/1 0,1 B

Simazin <0,01 ug/l1 0,1 B

Terbutylazin <0,01 ug/1 0,1 B

Thifensulfuronmet <0,01 ug/l1 0,1 B

Summa kvantifierade bekdmpningsmedel <0,05 ug/1 0,5 B

Summa 4 st PAH <0,02 ug/l1 0,1 B

Summa Tetrakloreten och trikloreten <1 ug/1 10 B

Summa Trihalometaner (THM) <5 ug/l1 100 B
Summa PFAS 4 <0,2 ng/1 4 fr.o.m. 2026
Summa PFAS 21 <0,2 ng/l 100 fr.o.m. 2026

Oxiderbarhet (permanganat index) 2,3 mg/1 5 AochB

Totalt organiskt kol (TOC) 3,9 mg/1 Ingen onormal fordndring AochB

Kommentar:

Resultaten 4r medelvarde fran senaste aret. Vi doserar inte klor. Tecknet < betyder "mindre &n".

Gransvarde enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12.

Fluoridhalten har vid ldga halter kariesférebyggande effekt. Naturligt forekommande, ej tillsatt.

Rottne har mjukt vatten.

o er Ar):
ProvgruppAoch B
Provgrupp B

Analys for PFAS4 samt PFAS21 togs vid ett tillfalle under ret.

Utforda analyser dr ackrediterade.

Senast uppdaterad:
14 november 2025
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