
Parameter Enhet Livsmedelsverkets gränsvärde Provgrupp
Mikroorganismer  

Clostridium perfringens, inbegripet sporer <1 CFU/100ml Påvisad A och B

Escherichia coli (E.coli) <1 MPN/100ml Påvisad A och B

Intestinala enterokocker <1 CFU/100ml Påvisad A och B

Koliforma bakterier <1 MPN/100ml Påvisad A och B

Mikrosvamp 2 CFU/100ml 100 B

Odlingsbara mikro-organismer vid 22 °C <1 CFU/100ml Ingen onormal förändring A och B

Kemiska/fysikaliska egenskaper och radioaktiva ämnen

Alkalinitet 63 mg/l A och B

Aluminium <0,03 mg/l 0,2 A och B

Antimon <0,1 µg/l 10 B

Arsenik 0,03 µg/l 5 B

Bly 0,1 µg/l 5 (10 t.o.m. 2025) B

Bor <0,3 mg/l 1,5 B

Bromat <3 µg/l 10 B

Cyanid <0,01 mg/l 0,05 B

Fluorid 0,1 mg/l 1,5 A och B

Färg <5 mg/l Pt 30 A och B

Hårdhet 3,3 °dH A och B

Järn <0,05 mg/l 0,2 A och B

Kadmium <0,01 µg/l 0,50 (5 t.o.m. 2025) B

Kalcium 19 mg/l 100 A och B

Kalium 1 mg/l A och B

Klorid 12 mg/l 250 A och B

Konduktivitet 17,4 mS/m 250 A och B

Koppar 0,04 mg/l 2 A och B

Krom 0,09 µg/l 25 A och B

Kvicksilver <0,1 µg/l 1 B

Lukt ingen Tydlig A och B

Magnesium 3,1 mg/l 30 A och B

Mangan <0,02 mg/l 0,05 A och B

Natrium 12 mg/l 200 A och B

Nickel 0,4 µg/l 20 A och B

Nitrat 1,3 mg/l 50 A och B

Nitrit <0,004 mg/l 0,5 A och B

pH (vätejonkoncen-tration) 8,0 ≥ 6,5 och ≤ 9,5 A och B

Selen <1 µg/l 20 A och B

Sulfat 11 mg/l 250 A och B

Turbiditet 0,1 FNU 1,5 (onorm. Ändr. Unders.) A och B

Organiska miljöanalyser

1,2-dikloretan <0,5 µg/l 3 B

2,4,5-Triklorfenoxisyra <0,01 µg/l 0,1 B

2,4-Diklorfenoxisyra <0,01 µg/l 0,1 B

2,4-Diklorprop <0,01 µg/l 0,1 B

Aldrin <0,015 µg/l 0,1 B

AMPA <0,01 µg/l 0,1 B

Atrazin <0,01 µg/l 0,1 B

BAM <0,01 µg/l 0,1 B

Bens(a)pyren <0,005 µg/l 0,01 B

Bensen <0,1 µg/l 1 B

Bentazon <0,01 µg/l 0,1 B

Bitertanol <0,01 µg/l 0,1 B

Cyanazin <0,01 µg/l 0,1 B

Desetylatrazin <0,01 µg/l 0,1 B

Desisopropylatrazin <0,01 µg/l 0,1 B

Dieldrin <0,015 µg/l 0,03 B

Dimetoat <0,01 µg/l 0,1 B

Diuron <0,01 µg/l 0,1 B

Dricksvattenkvalitet i Åryd - Hos användaren 



Parameter Enhet Livsmedelsverkets gränsvärde
Etofumesat <0,01 µg/l 0,1 B

Fenoxaprop <0,01 µg/l 0,1 B

Glyfosat <0,01 µg/l 0,1 B

Heptaklor <0,015 µg/l 0,03 B

Heptaklorepoxid <0,015 µg/l 0,03 B

Hexazinon <0,01 µg/l 0,1 B

Isoproturon <0,01 µg/l 0,1 B

Kloridazon <0,01 µg/l 0,1 B

Klorsulfuron <0,01 µg/l 0,1 B

Kvinmerak <0,01 µg/l 0,1 B

MCPA <0,01 µg/l 0,1 B

Mekoprop <0,01 µg/l 0,1 B

Metamitron <0,01 µg/l 0,1 B

Metazaklor <0,01 µg/l 0,1 B

Metribuzin <0,01 µg/l 0,1 B

Metsulfuronmetyl <0,01 µg/l 0,1 B

Propyzamid <0,01 µg/l 0,1 B

Simazin <0,01 µg/l 0,1 B

Terbutylazin <0,01 µg/l 0,1 B

Thifensulfuronmet <0,01 µg/l 0,1 B

Summa kvantifierade bekämpningsmedel <0,05 µg/l 0,5 B

Summa 4 st PAH <0,02 µg/l 0,1 B

Summa Tetrakloreten och trikloreten <1 µg/l 10 B

Summa Trihalometaner (THM) <5 µg/l 100 B

Summa PFAS 4 2,9 ng/l 4 fr.o.m. 2026

Summa PFAS 21 2,9 ng/l 100 fr.o.m. 2026

Oxiderbarhet (permanganat index) <0,5 mg/l 5 A och B

Totalt organiskt kol (TOC) <1 mg/l Ingen onormal förändring A och B

Kommentar:

Gränsvärde enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12.
Fluoridhalten har vid låga halter kariesförebyggande effekt. Naturligt förekommande, ej tillsatt. 
Åryd har mjukt vatten.

Undersökningsfrekvens (antal prov per år): Kemiska parametrar Mikrobiologiska parametrar
Provgrupp A och B 4 4
Provgrupp B 1 1

Åryds Vattenverk är utrustat med filtersteg för att avskilja PFAS

Utförda analyser är ackrediterade.

Senast uppdaterad: 
19 november 2025

Resultaten är medelvärde från senaste året. Vi doserar inte klor. Tecknet < betyder "mindre än". 
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